
Descrizione

Quadro elettrico generale

Punto luce a soffitto

Simbolo

Lampada autonoma d'emergenza con pittogramma

Interruttore a parete 

Punto luce a parete

x

Cassetta di derivazione da incasso

Tubazione corrugata flessibile sottotraccia a parete

Cassetta di derivazione a parete

x Deviatore a parete

Plafoniera LED a sospensione (esclusa dal progetto)

Plafoniera LED a sospensione (esclusa dal progetto)

Pulsantiera comando luci accensioni 3, 4, 5 e 6
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(utilizzazione parziale)
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DN25

Cassetta di derivazione
con cavo FG17 450/750V
3x(1x2,5) mmq per connessione
lampade a sospensione

Cassetta di derivazione
con cavo FG17 450/750V
3x(1x2,5) mmq per connessione
lampade a sospensione

Cassetta di derivazione
con cavo FG17 450/750V
3x(1x2,5) mmq per connessione
lampade a sospensione

Cassetta di derivazione
con cavo FG17 450/750V
3x(1x2,5) mmq per connessione
lampade a sospensione

Cassetta di derivazione
con cavo FG17 450/750V
3x(1x2,5) mmq per connessione
lampade a sospensione

Cassetta di derivazione
con cavo FG17 450/750V
3x(1x2,5) mmq per connessione
lampade a sospensione

Cassetta di derivazione
con cavo FG17 450/750V
3x(1x2,5) mmq per connessione
lampade a sospensione

Cassetta di derivazione
con cavo FG17 450/750V
3x(1x2,5) mmq per connessione
lampade a sospensione

Passaggio a vista sottotrave in tubazione
rigida o passerella in PVC

Cassetta di derivazione
con cavo FG17 450/750V
3x(1x2,5) mmq per connessione
lampade a sospensione
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PRESE A SPINA SU CANALINA O ZOCCOLO BATTISCOPA

PRESE A SPINA A PARETE (INCASSATE O SPORGENTI)

PRESE: A SPINA, TV, FM, TELEFONO, FOTOCELLULE, ECC.

PRESE A SPINA E COMANDI
DI PUNTI LUCE A TESTALETTO

17.5

7

30
1
0

TV

BAGNI E PIANO DI LAVORO CUCINA
PRESE A SPINA E COMANDI DI INTERNO

COMANDI DI PRESE A SPINA, PUNTI LUCE,

80

90

110

DI DERIVAZIONE
CASSPTTE

30 cm

CITOFONI

140

150

USCITE PER ALIMENTAZIONE
VENTOLE DI ASPIRAZIONE WCDOCCE E VASCHE DA BAGNO

PULSANTI DI CHIAMATA PER

QUADRI MODULARI DA INCASSO

140

OLTRE I 225

O PIU' AUTOVEICOLI

NELLE CANTINE E BOX

PRESE A SPINA PER
ALIM. CAPPA CUCINA

265

LETTORI DI BADGE E PROSSIMITA' A TRANSPONDER, ECC.

AUTORIMESSA CON 9

NOTA: Tutte le apparecchiature devono essere installate ad una
distanza minima di 10 cm da qualsiasi serramento finito (porta o
finestra) e dagli spigoli delle pareti dei locali.
Le quote indicate (cm) sono riferite alle mezzerie, salvo diversa
indicazione, ed a quota pavimento finito.
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